
 　　　　  単位　　  Bq／Kg

※2　中央第一浄化センターの汚泥は第二浄化センターへ圧送しています。

※1　セシウムはセシウム134およびセシウム137の合計値

平成28年8月24日 同上

※3  測定結果は過去2年分を掲載しております。
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44 21

平成28年7月21日 同上 86 23

平成28年6月22日 同上 32 12

平成28年5月25日 同上 検出なし 検出なし

平成28年4月27日 同上 5.1 9.6

平成28年3月16日 同上 10 8.5

平成28年2月17日 同上 36 検出なし

平成28年1月20日 同上 104 9.6

平成27年12月16日 同上 7.7 5.9

平成27年11月18日 同上 9 8.9

平成27年10月21日 同上 59 11

平成27年9月17日 同上 7.6 14

平成27年8月20日 同上 13 28.8

平成27年7月24日 同上 35 10

平成27年6月25日 同上 検出なし 27

平成27年5月28日 同上 30 13

平成27年4月22日 同上 47 19

平成27年3月18日 同上 検出なし 8

平成27年2月18日 同上 12 検出なし

平成27年1月21日 同上 検出なし 23

平成26年12月17日 同上 17 7

平成26年11月19日 同上 検出なし 検出なし

平成26年10月16日 同上 検出なし 検出なし

平成26年9月18日 同上 10 51

　　　　　　　　　　　　　　　　【測定結果】※3

採泥日 分析対象 ヨウ素 セシウム※1

　　　　　　　　中央第二浄化センター放射能濃度測定結果について

前回測定以降、中央第二浄化センターの脱水汚泥を採取し、放射能濃度の測定を行いました。


